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D+H Euro-RWA – NRWG gemäß EN 12101-2
D+H Euro-SHEV – NSHEV according to EN 12101-2

Beispiel: Fassadenkippflügel, einwärts öffnend
(systemunabhängige Schnittdarstellung)

Example Pivot-hung facade window, opening inwards
(system-independent sectional view)
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N S H E Vatural moke and eat xhaust ents (NSHEV) serve to ensure an almost
smoke-free layer at the floor level in case of fire. This is achieved by
exhausting the developing smoke gas. The application of NSHEVs is
widespread and an element of the fire-protection technical installation. It’s
application enables an easier escape and rescue of people as well as fire
fighting in an affected area. Damages caused by fire can thereby be reduced.
During the entire life cycle it must be ensured that the NSHEV works reliably.

An annual maintenance and testing of function preparedness is therefore
essential and has to be ensured.

NSHEVs are building products and must be provided with a CE-Label.

General

N R W Gatürliche auch- und ärmeabzugs eräte (NRWG's) dienen dazu, im
Brandfall eine raucharme Schicht in Bodennähe sicherzustellen. Dies wird
durch Abführen der entstehenden Rauchgase erreicht. Die Verwendung von
NRWG's ist weit verbreitet und Bestandteil des anlagentechnischen
Brandschutzes. Durch ihren Einsatz wird eine Flucht und Rettung von
Personen sowie die Brandbekämpfung in einem betroffenen Brandabschnitt
unterstützt. Von Bränden verursachte Schäden können dadurch vermindert
werden. Während der gesamten Lebensdauer muss gewährleistet werden,
dass das NRWG zuverlässig funktioniert.

Eine jährliche Wartung und Überprüfung der Funktionsbereitschaft ist daher
unerlässlich und sicherzustellen.

NRWG's sind Bauprodukte und müssen mit einem CE-Kennzeichen
ausgestattet sein.

Allgemeines

A NSHEV, according to DIN EN-12101-2 consists of the following
components:

Window and casement frames
Fittings (with and without locking device)
Filling (i.e. glass)
Electromotive drive
Bracket set

Within a NSHEV´s only tested components in accordance with the
NSHEV has to be used.

The planned NSHEV forms a unit.

The dimensioning and planning of NSHEV is carried out according to
national requirements (i.e. Germany: DIN 18232-2; etc.).

Established regulations, i.e. VDE 0833, VDE 0100, DIN 18232, VdS
2221, as well as the provisions of the local fire department are to be
observed.

The performance properties of the NSHEV (snow load, wind load, etc.)
must correspond to the conditions of the installation location. These must
not, under any circumstances, fall short.

A wind direction dependent control is mandatory.
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Planning guide

Ein NRWG nach DIN EN-12101-2 besteht aus folgenden Komponenten:
Blend- und Flügelrahmen
Beschläge (ohne Verriegelung)
Füllung (z.B Glas)
Elektromotorischer Antrieb
Konsolensatz

Innerhalb eines NRWG´s dürfen nur gemäß dem NRWG geprüfte
Komponenten verwendet werden.

Das projektierte NRWG bildet eine Einheit.

Die Bemessung und Projektierung von NRWG's erfolgt nach nationalen
Anforderungen (z.B. Deutschland: DIN 18232-2; etc).

Bestehende Vorschriften, z.B. VDE 0833, VDE 0100, DIN 18232, VdS
2221, sowie die Bestimmungen der örtlichen Feuerwehr sind zu beachten.

Die Leistungsdaten des NRWG´s (Windlast, etc.) müssen den
Bedingungen des Einsatzortes entsprechen. Sie dürfen in keinem Fall
unterschritten werden.

Eine windrichtungsabhängige Steuerung der ggf. montierten NRWG´s ist
zwingend erforderlich.
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Planungshinweise



D+H MechatronicAG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949Ammersbek

Tel. 40-605 65
Fax 40-605 65 254

, Germany

: +49 239
: +49

E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com
© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische Änderungen vorbehalten /
Rights to technical modifications reserved
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Die Gebrauchs-und Installationsanweisungen sowie die
Anwendungszeichnungen der D+H Mechatronic AG sind zu
beachten und einzuhalten.

Die Verarbeitungsrichtlinien der verschiedenen Profilsystem-,
Beschlags- und Glashersteller sind unbedingt einzuhalten.

Verarbeitungshinweise

The usage and installation instructions as well as the application
drawings of D+H Mechatronic AG are to be observed and maintained.

The processing guidelines of the various profile systems, fittings and
glass manufacturers are to be unconditionally observed.

Processing information

When installing the NSHEV attention must be paid so that the exact
position within the facade construction is maintained.

The installation and initial operation of the NSHEV must only be carried
out by a certified Euro-RWA Company!

The opening angle of the NSHEV is to be maintained! Furthermore care
must be taken to ensure that under no circumstances a collision occurs
between the drive and the window as well as with adjacent components.

Minor changes of the position can lead to a negative influence on
the aerodynamic properties of the NSHEV!

Pay attention to the swing area of the drive.

Assembly information

Beim Einbau des NRWG´s ist darauf zu achten, dass die genaue Position
innerhalb der Fassadenkonstruktion eingehalten wird.

Der Einbau und die Inbetriebnahme des NRWG´s darf nur durch einen
zertifizierten Euro-RWA Partner erfolgen!

Der Öffnungswinkel des NRWG´s ist einzuhalten! Außerdem ist darauf zu
achten, dass es in keinem Fall zu Kollisionen zwischen Antrieb und
Fenster sowie mit angrenzenden Baugruppen kommt.

Beachten Sie den Schwenkbereich der Antriebe.

Geringe Abweichungen der Position können dazu führen, dass die
aerodynamischen Eigenschaften des NRWG´s negativ beeinflusst
werden!

Montagehinweise

Werte für die verschiedenen Leistungsklassen sind der NRWG
Spezifikation zu entnehmen.

Technische Daten / Leistungsklassen

Values for the various performance classes shall be obtained from the
NRWG specifications.

Technical Data / Performance Classes

Unikatsnummer der NRWG Spezifikation /
Unique numbers of the NRWG

Ihr zuständiger Euro-RWA-Partner: /
Your local partner for smoke and heat ventilation:

Firmenstempel / Company stamp
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